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ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACION,
PUESTA EN SERVICIO E INSPECCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS NO
INDUSTRIALES CONECTADAS A UNA ALIMENTACION EN BAJA TENSION

Orden 9344/2003, de 1 de octubre, de la Consejeria de Economia e Innovacion Tecnoldgica, por la
que se establece el procedimiento para la tramitacion, puesta en servicio e inspeccion de las
instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentacion en baja tension. ([1])

El Decreto 38/2002, de 28 de febrero, por el que se regulan las actividades del control reglamentario
de las instalaciones industriales en la Comunidad de Madrid, defini6 un marco para la agilizacién de los
procedimientos administrativos para la puesta en servicio, ampliacién y traslado de las instalaciones
mdustriales de la Comunidad de Madrid, estableciéndose en su articulo 3, que la tramitacién administrativa
para la acreditacién del cumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones previstas en los
correspondientes Reglamentos, se realizara siguiendo el procedimiento que al efecto se establezca mediante
Orden del titular de la Consejeria de Economia e Innovacion Tecnoldgica.

Por su parte el articulo 4 del citado Decreto determina que los procedimientos para la tramitacion
administrativa de puesta en servicio de las instalaciones industriales, podran prever la intervencion de las EICI
(Entidades de Inspeccién y Control Industrial), correspondiendo al titular de la Consejeria de Economia e
Innovacién Tecnolégica el establecimiento del alcance de dicha intervencion y las condiciones a cumplir para
la actuacion, de acuerdo con las previsiones establecidas.

La presente Orden pretende desarrollar el procedimiento administrativo para el registro y posterior
puesta en servicio de las instalaciones eléctricas no industriales, enmarcadas en el &mbito de aplicacién del
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprobé el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

Por tanto, de conformidad con el Decreto 239/2001, de 11 de octubre, por el que se atribuyen
competencias en materia de industria a la Consejeria de Economia e Innovacion Tecnoldgica y el Decreto
38/2002, de 28 de febrero, por el que se regulan las actividades del control reglamentario de las instalaciones
industriales en la Comunidad de Madrid.

En su virtud, como Consejero de Economia e Innovacién Tecnoldgica
DISPONGO
Capitulo I
Disposiciones generales
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Articulo 1. Objeto

La presente Orden tiene por objeto establecer la regulacion de la intervencion de las Entidades de
Inspeccion y Control Industrial (EICI) en el procedimiento administrativo para la tramitacion e inspeccién de
las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en baja tension, asi como garantizar un
control en el cumplimiento de las condiciones de seguridad para su puesta en servicio, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 38/2002, de 28 de febrero, por el que se regulan las actividades del control
reglamentario de las instalaciones industriales en la Comunidad de Madrid.

Articulo 2. Ambito de aplicacion
Los preceptos de la presente Orden se aplicardn a las instalaciones nuevas, ampliaciones o
modificaciones de las instalaciones generadoras de electricidad para consumo propio y a las receptoras no

industriales en los limites siguientes de tension:

a) Corriente alterna: Igual o inferior a 1.000 V.
b) Corriente continua: Igual o inferior a 1.500 V.

Se excluyen del dmbito de aplicacion las instalaciones que distribuyan la energia eléctrica y las
correspondientes a industrias.

Articulo 3. Actuaciones sujetas al procedimiento

Las actuaciones sujetas al procedimiento establecido en esta Orden referidas a las instalaciones
sefialadas en el articulo anterior son las siguientes:

3.1. Instalaciones que requieren proyecto firmado por técnico titulado competente y visado por el
Colegio Profesional correspondiente:

1.1. Instalaciones nuevas:

Grupo Tipo de instalacion

b Las correspondientes a:
- Locales humedos, polvorientos o con riesgo de corrosion.
- Bombas de extraccién o elevacion de agua, sean industrias o no.
Limites: P > 10 kW.
c Las correspondientes a:
- Locales mojados.
- Generadores y convertidores.
- Conductores aislados para caldeo, excluyendo las de viviendas.
Limites: P > 10 kW.
d - De caracter temporal para alimentacion de maquinaria de obras en
construccion.
- De caracter temporal en locales o emplazamientos abiertos.
Limites: P > 50 kW.

e Las de edificios destinados principalmente a viviendas, locales
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comerciales y oficinas, que no tenga la consideracion de locales de
publica concurrencia, en edificacion vertical u horizontal.

Limites: P > 100 kW por caja general de proteccion (1).

f Las correspondientes a viviendas unifamiliares.
Limites: P > 50 kW

g Las de garajes que requieran ventilacién forzada.
Limites: Cualquiera que sea su ocupacion.

h Las de garajes que disponen de ventilacion natural.
Limites: De mas de cinco plazas de estacionamiento.

i Las correspondientes a locales de publica concurrencia.
Limites: Sin limite.

J Las correspondientes a:

- Maquinas de elevacion y transporte.

- Las que utilicen tensiones especiales.

- Las destinadas a rétulos luminosos salvo que se consideren
instalaciones de Baja Tension segun lo establecido en la ITC-BT 44.
- Cercas eléctricas.

Limites: Sin limite de potencia.

k - Instalaciones de alumbrado exterior.

Limites: P > 5 kW.

| Las correspondientes a locales con riesgo de incendio o explosion,
excepto garajes.

Limites: Sin limite.

m Las de quiréfanos y salas de intervencion.

Limites: Sin limite.

n Las correspondientes a piscinas y fuentes.

Limites: P > 5 kW.

0 Todas aquellas que, no estando comprendidas en los grupos anteriores,
determine el Ministerio de Ciencia y Tecnologia, mediante oportuna
Disposicion.

Limites: Segin corresponda.

(1) A los efectos de computar Ia potencia, los fraccionamientos de potencia de la caja general de proteccion
deberan estar justificados exclusivamente en causas técnicas.

3.2. Ampliaciones y modificaciones:

Asimismo, requerirdn elaboracion de proyecto las ampliaciones y modificaciones de las instalaciones
siguientes:

a) Las ampliaciones de las instalaciones de los tipos (b, ¢, g, i, j, L m) y modificaciones de importancia
de Ias instalaciones seiialadas en 3.1.

b) Las ampliaciones de las instalaciones que, siendo de los tipos sefialados en no alcanzasen los limites
de potencia prevista establecidos para las mismas, pero que los superan al producirse la
ampliacion.

¢) Las ampliaciones de instalaciones que requirieron proyecto originalmente si en una o en varias
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ampliaciones se supera el 50 por 100 de la potencia prevista en el proyecto anterior.

3.3. Otras:

Si una instalacion estd comprendida en més de un grupo de los especificados en 3.1, se le aplicara el
criterio mas exigente de los establecidos para dichos grupos.

3.4. Instalaciones que requieren Memoria Técnica de Disefio (MTD) firmada por Instalador
Autorizado en Baja Tensién o técnico titulado competente:

Resto de instalaciones no incluidas en los apartados anteriores.
Articulo 4. Definiciones
A los efectos previstos en la presente Orden, se entiende por:

Modificacién o reparacién de importancia: Son aquellas que afectan a més del 50 por 100 de la
potencia instalada. Igualmente se considerard modificacion de importancia la que afecte a lineas completas de
procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros, aun con reduccion de potencia.

EICI: Es el Organismo de Control Autorizado que, de conformidad con el Decreto 111/1994, de 3 de
noviembre, por el que se regulan las Entidades de Inspeccion y Control Industrial (EICI), modificado por el
Decreto 114/1997, de 18 de septiembre, se encuentre inscrito en el Registro de EICI acreditadas, y que
llevard a cabo, en el dmbito territorial de la Comunidad de Madrid, la actividad reglamentaria de las
instalaciones objeto de la presente Orden, en su registro y posterior puesta en servicio.

Empresa Suministradora: Es la que entrega la energia para su consumo en la instalacién.

Capitulo I1
Procedimiento para la puesta en servicio de las instalaciones

Articulo 5. Requisitos generales

5.1. De conformidad con lo establecido en el Decreto 38/2002, de 28 de febrero, por el que se regulan
las actividades del control reglamentario de las instalaciones industriales en la Comunidad de Madrid, la
tramitacion se iniciard con la presentacion, por el Instalador Autorizado en Baja Tension, ante la EICI, de la
documentacion establecida en la presente Orden.

5.2. En sus actuaciones las EICI intervinientes han de ajustarse a lo indicado en la presente Orden, al
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprobé el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Asimismo, deberan utilizar los impresos normalizados

establecidos por la Direccion General de Industria Energia y Minas.

5.3. A los efectos del computo de plazos, cuando se expresen en dias se entenderd que éstos son
habiles y cuando se expresen en meses se entendera que son de fecha a fecha.

Articulo 6. Tramitacion de las instalaciones que requieren proyecto técnico
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Se aplicaran a todas las Instalaciones eléctricas que requieren proyecto definidas en el articulo 3 de Ia
presente Orden.

6.1. Una vez ejecutadas las instalaciones y realizadas las verificaciones correspondientes de acuerdo
con lo indicado en el apartado 3 de la ITC-BT-05, el Instalador Autorizado en Baja Tension debera presentar
ante la EICI la documentacion siguiente, segin el tipo de instalacion:

- Proyecto redactado y firmado por titulado competente y visado por su Colegio Oficial

- Modelo oficial de solicitud.

- Certificado de la Instalacion (cinco copias).

- Dossier de informacion al usuario (cinco copias).

- Certificado de Direccién de Obra (dos copias).

- Verificacién del Instalador (dos copias).

- Contrato de mantenimiento (dos copias), en su caso.

- Documentacién complementaria que justifique la desviacién de la instalacién, en su caso (dos
copias).

6.2. En el proyecto especifico de la Instalacion deberan figurar cuantas descripciones, calculos y
planos sean necesarios para definirlo y, por tanto, para construirlo, asi como aquellas recomendaciones e
instrucciones necesarias para su buen funcionamiento, mantenimiento y revision de las instalaciones
proyectadas. En dicho proyecto habran de contemplarse todos los preceptos y normas técnicas de seguridad,
especificaciones, disefio, materiales, locales, recintos, pruebas, etcétera, que se recogen en las disposiciones
técnicas de aplicacion. Dicho proyecto constara al menos de los apartados indicados en el apartado 2.1 de la
ITC-BT-04.

Cualquier variacion sobre el proyecto técnico original debera ir firmado y estar visado en el Colegio
Profesional correspondiente.

6.3. La EICI en el plazo méaximo de quince dias examinard que se ha presentado toda la
documentacion necesaria y que cumple con los criterios establecidos en la presente Orden, en cuyo caso, si la
instalacién no requiere inspeccion previa a la puesta en servicio, procedera a diligenciar las copias del
Certificado de Instalacion, devolviendo cuatro al Instalador Autorizado en Baja Tension, dos para si y otras
dos para la propiedad para que ésta pueda entregar una copia a la empresa suministradora. Asimismo, se
devolvera diligenciada la copia del proyecto para el titular o su representante.

Si se observase alguna deficiencia en la documentacion recibida dentro del citado plazo la EICI lo
notificara al Instalador Autorizado de Baja Tension, al objeto de que sea subsanada.

6.4. Cuando sea necesaria inspeccion previa a la puesta en servicio, bien por que asi lo establezca
expresamente €l Reglamento o por que la instalacion esté incluida en un muestreo, en el mismo plazo de
quince dias la EICI debera contactar con el Instalador Autorizado en Baja Tension y con el Director de Obra,
si estima necesario la presencia de este ultimo, para realizar una visita de inspeccién en un plazo tal que no se
supere en total los veinticinco dias habiles desde que el solicitante presenté la documentacién. Todo ello sin
perjuicio de que durante dicho periodo se requiera al Instalador Autorizado en Baja Tension o al Director de
Obra cuantas observaciones, prescripciones o peticién de aclaraciones considere necesarias, para su
correccién de acuerdo a los requisitos establecidos en la presente Orden y en la normativa técnica de
aplicacion.

6.5. En el caso de que se trate de locales de publica concurrencia en las que sea preceptivo el
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segundo suministro, la EICI podra emitir un Certificado provisional de puesta en servicio para pruebas con un
periodo de validez maxima de un mes, previo a la realizacion de la inspeccion.

6.6. Realizada Ia inspeccion correspondiente y habiéndose obtenido un Certificado de Inspeccion
favorable, la EICI procedera a diligenciar el Certificado de la Instalacion segun se indica en apartado 6.3 de

este articulo.
Articulo 7. Tramitacion de las instalaciones que requieren Memoria Técnica de Disefio

Se aplicardn a todas las Instalaciones eléctricas que requieren Memoria Técnica de Disefio definidas
en el articulo 3 de la presente Orden.

7.1. Una vez ejecutadas las instalaciones y realizadas las verificaciones correspondientes de acuerdo
con lo indicado en el apartado 3 de la ITC-BT-05, el Instalador Autorizado en Baja Tension debera presentar
ante la EICI la documentacion siguiente, segun el tipo de instalacién:

- Modelo oficial de solicitud.

- Memoria Técnica de Disefio, segin modelo oficial (dos copias).
- Certificado de la Instalacion (dos copias).

- Dossier de informacion al usuario (dos copias).

- Verificacion del Instalador (dos copias).

7.2. La EICI procederé a diligenciar las copias del Certificado de Instalacién, devolviendo cuatro al
Instalador Autorizado en Baja Tension, dos para si y otras dos para la propiedad para que ésta pueda entregar
una copia a la empresa suministradora. Asimismo, se devolvera diligenciada la copia del la Memoria Técnica

de Diseiio.

7.3. Si la instalacion se incluye en el programa de muestreo, la EICI en el plazo maximo de quince
dias examinard que se ha presentado toda la documentacién necesaria y que cumple con los criterios
establecidos en la presente orden y en la normativa técnica de aplicacién, notificAndolo en caso contrario al
Instalador Autorizado en Baja Tension para que subsane los defectos apreciados. Asimismo, dentro de ese
mismo plazo, contactard con el citado Instalador al objeto de acordar una visita de inspeccion en un plazo total
desde la presentacion de la documentacion y la inspeccion no supere los veinticinco dias.

7.4. Cualquier variacion sobre la Memoria Técnica debera ir firmado por el Instalador Autorizado en
Baja Tensi6n.

[Por Resolucion de 14 de enero de 2004, de la Direccion General de Industria, Energia y
Minas, se publican los modelos oficiales de Memoria Técnica de Disefio y Certificado de
Instalacion de la Comunidad de Madrid]

Articulo 8. Tasas y tarifas

8.1. Las tarifas a percibir de los titulares de las instalaciones por parte de las EICI, seran fijadas por
éstas por periodos anuales, notificadas por dichas entidades a la Direccién General de Industria Energia y
Minas, que las hara de conocimiento piblico.

8.2. Dos meses antes de que finalice el afio, las EICI comunicarin a la Direccién General de
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Industria, Energia y Minas las tarifas a aplicar en el afio siguiente, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional

8.3. La EICI cobrara la tarifa y comprobara que se ha abonado la tasa correspondiente, que sera
ingresada en la cuenta de la Comunidad de Madrid que al efecto les sea sefialada. No se iniciara la
tramitacion del expediente hasta que no se hayan abonado las mismas.

8.4. La tasa a aplicar en cada instalacion serd la que corresponda conforme a lo indicado en el Texto
Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre.

Articulo 9. Registro y anotacion

9.1. Las EICI estaran obligadas a registrar la informacién contenida en cada expediente en la forma y
soporte que establezca la Direccion General de Industria, Energia y Minas y a realizar las actuaciones
necesarias para poner esta informacién a disposicion de este Organismo, quien podra realizar consultas en
tiempo real por via telematica.

9.2. El plazo méximo para Ia tramitacién de los expedientes es el establecido en la presente Orden,
que de no llevarse a efecto por causas imputables a la EICI, ésta lo enviara, para su resolucion, a la Direccion
General de Industria, Energia y Minas acompafiando justificaciéon motivada de la no tramitacion, y procedera a
devolver el importe de Ia tarifa al interesado. A los efectos del computo de los plazos indicados en la presente
orden, se entendera que los dias son habiles.

Articulo 10. Archivo de la documentacion

10.1. Las EICI archivardn y conservaran la documentacion que corresponda a los expedientes
tramitados ante ellas de modo que queden claramente identificados y dispuestos para su consulta o
recuperacion, quedando siempre a disposicion de la Direccion General de Industria, Energia y Minas.

10.2. Transcurridos diez afios desde su inicio, el expediente completo se remitira a la Direcciéon
General de Industria, Energia y Minas en la forma que por ésta se determine.

Capitulo III
Inspeccién y control

Articulo 11. Inspeccion de las instalaciones

11.1. Los titulares o responsables de instalaciones objeto de la presente Orden estin obligados a
permitir y facilitar el libre acceso a estas tanto de los técnicos de la Direccion General de Industria, Energia y
Minas como de los de las EICI en la que se haya tramitado el expediente de puesta en servicio de las
instalaciones. Asimismo, estin obligados a facilitar, en cualquiera de los casos, la informacién y
documentacion necesaria para que se compruebe el cumplimiento de las reglamentaciones técnicas y de las
normas aplicables.

11.2. Con independencia de las inspecciones preceptivas establecidas en el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension, las EICI estaran obligadas a inspeccionar materialmente los siguientes
porcentajes de instalaciones cuyos expedientes se hayan tramitado ante ellos, a fin de comprobar que las
mismas cumplen con los reglamentos que les son de aplicacion.
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a) Locales comerciales y oficinas que no tengan la consideracion de locales de publica concurrencia:
20 por 100.
b) Viviendas:

b.1) Con proyecto:
- Unifamiliares: 50 por 100.
- Edificios: 50 por 100 con un muestreo del 7 por 100 de las viviendas.

b.2) Sin proyecto:
- Unifamiliares: 50 por 100.
- Bloques: 50 por 100 con un muestreo del 7 por 100 de las viviendas.

c) Instalaciones fotovoltaicas: 30 por 100.
d) Alumbrado publico: 30 por 100.
e) Resto de instalaciones: 30 por 100.

En el caso de edificios de viviendas que incluyan piscina o garaje, de tal manera que por potencia
alguno de ellos deba ser inspeccionado preceptivamente, se inspeccionaran todas las instalaciones y no se
podran computar a los efectos estadisticos del muestreo.

Los porcentajes indicados podrdn ser modificados mediante resolucion de la Direccion General de
Industria, Energia y Minas si como resultado de la experiencia y de los datos estadisticos del sector se
considerase conveniente.

En su caso, la eleccion de la muestra a inspeccionar, se realizara mediante un sistema aleatorio, tinico
y comuin que debera tener en cuenta tanto la diversidad geografica de su ubicacion como de los instaladores
autorizados intervinientes, debiéndose presentar ante el Direccion General de Industria, Energia y Minas a
efectos de su aprobacion.

11.3. Las inspecciones a las instalaciones se realizaran en los plazos previstos en los articulos 6 y 7 de
la presente Orden.

11.4. El protocolo de actuacion de las Inspecciones de cada EICI sera remitido a la Direccion
General de Industria, Energia y Minas.

11.5. De cada inspeccion la EICI levantara el Certificado de Inspeccion correspondiente, en el cual
figurardn la posible relacién de defectos, con su clasificacién y calificacién de la instalacién de acuerdo a la
normativa de aplicacion. Se entregara copia de ésta al titular y, en su caso, al Instalador Autorizado en Baja
Tensién o Director de Obra, segun corresponda. El original del Certificado de Inspeccion se archivara en su
correspondiente expediente, junto con el protocolo de actuacion, debidamente fechado y firmado.

11.6. El Instalador Autorizado en Baja Tension estd obligado a acompafiar en todo momento al
personal de las EICIs en la visita de inspeccion, facilitara el acceso a las partes de la instalacion que se le
requieran y realizard la manipulacion de la instalacion que sean necesarias para emitir el Certificado de
Inspeccion.

11.7. El Director de Obra, en su caso, esta obligado a acompaiiar al personal de las EICIs en la visita
de inspeccién si es requerido por éstas.
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Articulo 12. Calificacion de la instalacion

12.1. Como consecuencia de su accion inspectora la EICI emitira Certificados de Inspeccién en los
que se clasificard la instalacién de acuerdo a lo indicado a continuacion:

a) Favorable: Cuando no se determine la existencia de ningun defecto muy grave o grave. En este
caso los posibles defectos leves se anotaran para constancia del titular, con la indicacién de
que debera poner los medios para subsanarlos antes de la préxima inspeccion.

b) Condicionada: Cuando se detecte, al menos, un defecto grave o leve procedente de otra inspeccion
que no se haya corregido. En este caso:

b.1) Las instalaciones nuevas no podran tener suministro de energia eléctrica en tanto no se
hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificacion favorable.

b.2) A las instalaciones en servicio se les fijard un plazo para proceder a la correccion de los
defectos que no podra superar los seis meses.

c) Negativa: Cuando se observe, al menos, un defecto muy grave. En este caso:

c.1) Las nuevas instalaciones no podran entrar en servicio hasta que se hayan corregido dos
defectos.

c.2) A las instalaciones en servicio, la EICI procederd a cortar el suministro, precintando
parte o partes de la instalacion, si ello fuere necesario, y dando cuenta inmediata de
ello a la Direccion General de Industria, Energia y Minas.

12.2. Una vez comunicada la subsanacion de defectos y abonada la tarifa correspondiente a la EICI,
ésta girard nueva visita de inspeccion en un plazo maximo de quince dias emitiendo Certificado de Inspeccion
que se entregara al titular de la instalacion, Instalador Autorizado en Baja Tension o en su caso al Director de
Obra.

En el caso de que se hubiere cortado el suministro como resultado de una calificacion negativa,
subsanados el o los defectos, Ia EICI dispondra de veinticuatro horas para comprobar nuevamente la
instalacion, emitir el Certificado de Inspeccion que corresponda vy, si procede, reponer el servicio en la
instalacion.

12.3. Si transcurrido el plazo concedido para la subsanacion de defectos, estos no se han subsanado,
se dara traslado de la totalidad del expediente, asi como de las actuaciones realizadas por la EICI, a la
Direccién General de Industria, Energia y Minas para que resuelva segiin corresponda.

Articulo 13. Seguimiento y control

13.1. La Direccién General de Industria, Energia y Minas podra realizar cuantas actuaciones crea
necesarias sobre las EICI a fin de comprobar la adecuacion material y formal de la tramitacién de los
expedientes, en la puesta en servicio de las instalaciones, de acuerdo con lo preceptuado en esta Orden y los
Reglamentos correspondientes, y que las inspecciones se han llevado a cabo segin el plan anual aprobado y
con cumplimiento de las directrices emanadas de dicho Organismo.

13.2. La Direccién General de Industria, Energia y Minas podré, en cualquier momento, recabar la
tramitacion de un expediente iniciado ante una EICI, quedando ésta obligado a remitirle de manera inmediata
la documentacion presentada ante ella, asi como Ia situacion de los trabajos, evolucion, resultados globales y
otros aspectos que se consideren de interés.
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Capitulo IV
Responsabilidades, infracciones y sanciones

Articulo 14. Obligaciones de las EICI

14.1. Realizar la tramitacion administrativa de los expedientes y efectuar las inspecciones de las
mstalaciones conforme a lo indicado en la presente Orden y en la reglamentacién de aplicacion.

14.2. Notificar a la Direccién General de Industria, Energia y Minas cualquier anomalia que se
pudiera producir en los procedimientos regulados en la presente Orden.

14.3. Recabar el justificante de abono de la tasa que le corresponda determinada por el tipo de
mstalacion.

14.4. Dar informacion sobre el estado de tramitacion de los expedientes, asi como dar copia de la
documentacién contenida en los mismos, a aquellas personas que ostenten la condicion de interesado
conforme a lo dispuesto en el articulo 31 de la Ley 30/1992.

14.5. Facilitar, en cualquier momento, toda la informacion que les sea requerida por la Direccion
General de Industria, Energia y Minas, y permitir el acceso a sus instalaciones a los funcionarios de la citada
Direccion General para la realizacion de controles, comprobaciones e inspecciones, sobre los expedientes que
tramiten en las materias reguladas por la presente Orden.

Articulo 15. Notificaciones

Las notificaciones que se realicen por parte de la EICI al titular de la instalacién o su representante,
Instalador Autorizado en Baja Tensién o Director de Obra, se practicardn por cualquier medio que permita
tener constancia de la recepcion por aquéllos.

Articulo 16. Servicios de intermediacion

Podrin establecerse servicios de intermediacion por parte de asociaciones empresariales,
corporaciones de derecho publico, asi como otras entidades privadas sin animo de lucro para un mejor
desarrollo de Ia aplicacion de la presente orden entre los interesados. En cualquier caso sera necesario que
dichas entidades hayan sido autorizadas por la Consejeria de Economia e Innovacion Tecnoldgica por el
procedimiento que en su caso se determine.

Articulo 17. Infracciones y sanciones

Las infracciones a lo preceptuado en la presente disposicion seran sancionadas de acuerdo con lo
previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, conforme al procedimiento establecido en el Decreto
245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora por la Administracién de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las responsabilidades civiles,
penales o de otro orden que puedan concurrir.

DISPOSICION ADICIONAL
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Unica. Tarifas a aplicar

Las tarifas a aplicar, a las que se alude en el articulo 8 de la presente Orden, serdn notificadas a la
Direccion General de Industria, Energia y Minas, el primer dia de entrada en vigor de esta Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se faculta al titular de la Direccién General de Industria, Energia y Minas para dictar las resoluciones
necesarias para el desarrollo de la presente Orden.

[Por Resolucién de 19 de junio de 2009, de la Direccion General de Industria, Energia y
Minas, se aprueban los procedimientos de actuacién de las entidades de Inspeccion y
Control Industrial en los campos definidos en las 6rdenes de desarrollo del Decreto 38/2002,
de 28 de febrero]

Segunda

La presente Orden entrard en vigor a los diez dias de su publicacién en el Boletin Oficial de la
Comunidad de Madrid. No obstante, no sera obligatoria la realizacién de los muestreos a que hace referencia
el articulo 11.2 de la presente Orden hasta transcurridos seis meses desde la entrada en vigor.

[1].-BOCM 18 de octubre de 2003.
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